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При опасности возникновения горючих газов, 
горючего пара, пожара или взрыва (например, в 
течение клейки линолеума, ПВХ и тп.) необходи-
мо водонагреватель вовремя вывести из эксплуа-
тации.

газовой службы.

При использовании рычажного смесителя фирма 
WERT рекомендует установить в трубопровод 
амортизатор гидравлических ударов.
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